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6b Sammelschienenträger und
Zubehör

Busbar support and accessories

Vor Beginn der Arbeiten Gerät
spannungsfrei schalten.
Inbetriebsetzung und Wartung
nur durch Fachpersonal.
To prevent electrical shock
disconnect from power source
before installing or servicing.
Work and maintenance by
skilled staff only.

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical alterations!

Ausgabe 07/03 Technische Änderungen vorbehalten!
Edition 07/03 Subject to technical alterations!
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Technische Daten / Technical data

Sammelschienenträgerabstand
Distance between busbar supports
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